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Sprinkler montajında sızdırmazlık malzemesi olarak keçe,
tesisat keteni, kendir ve bezir yağı kullanmayınız.

SPRİNKLER

X Cert/LPCB ref.1402a

1/2" Sprinkler ürünü tesisata bağlarken max. 18 Nm tork ile 3/4" Sprinkler
ürünü ise max. 25 Nm tork ile montaj edilmesi gerekmektedir. Daha yüksek
tork ile sıkılmış sprinkler ürünlerinde sızdırma ve deformasyon sorunları
oluşabilir.



Üreticinin tavsiye ettiği özel sprinkler anahtarsız montaja

başlanmamalıdır.

Upright
Sprinkleri tesisatında kullanan kullanıcı gerekli bakımlarını NFPA 25

standardına göre yapmak ile sorumludur.
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